KOMUNIKAT JAKOSCI WODY

Centrum Sportu, Tyurystyki i Rekreacji w Strzyzowie informuje, iz w dniu 12.09.2019 ., zostaly
przeprowadzone przez Firmg¢ SGS Polska Spétka z 0.0 z Pszczyny w ramach kontroli wewngtrznej
badania jakosci wody basenowej zgodnie z zawarta umowa nr 08/01/2019.
Badania wody przeprowadzone w nieckach: basenowej, rekreacyjnej oraz jacuzzi pod wzgledem:

— metnosci,

— Utlenialnosci z KmnO4

— Azotandw,

— Trichlorometandw,

— sumy trihalometanow,

= Liczby mikroorganizméw w 36 +2 st.C po 48 h,

— Liczby Pseudomonas aeruginosa,

— Liczby Legionella sp.,

— Liczby Escherichia coli

W jednej probee stwierdzono przekroczenia w zakresie:
- Liczby Legionella sp.,

Podjete dziatania naprawcze:
Przechlorowanie szokowe i dodanie alby super, oraz zlecono kolejne badania wody.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan jakim powinna odpowida¢ woda na
ptywalniach (Dz. U. Z 2015 ., poz 2016).
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KOMUNIKAT JAKOSCI WODY

Centrum Sportu, Tyurystyki i Rekreacji w Strzyzowie informuje, iz w dniu 23.09.2019 r., zostaly
przeprowadzone przez Firmg¢ SGS Polska Spétka z 0.0 z Pszczyny w ramach kontroli wewngtrznej
badania jako$ci wody basenowej zgodnie z zawarta umowg nr 08/01/2019.
Badania wody przeprowadzone w nieckach: basenowej, rekreacyjnej oraz jacuzzi pod wzgledem:

— Liczby Pseudomonas aeruginosa,

— Liczby Escherichia coli

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan jakim powinna odpowidaé woda na
pltywalniach (Dz. U. Z 2015 r., poz 2016).
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